
 

 

 

Z-6.20-1933  7. August 2012   
1. Juni 2017  

Schörghuber Spezialtüren KG 
Neuhaus 3 
84539 Ampfing  

 

T 90-1-FSA "Form-Brandschutztür Typ 8N" bzw. 
T 90-1-RS-FSA "Form-Brandschutztür Typ 8N" bzw. 
T 90-2-FSA "Form-Brandschutztür Typ 24N" bzw. 
T 90-2-RS-FSA "Form-Brandschutztür Typ 24N"  

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.20-1933 vom 
25. Mai 2012.  
Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.   
 

über die Änderung und Ergänzung der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
vom 25. Mai 2012 
 

 
07.08.2012 III 32-1.6.20-97/12 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geän-
dert und ergänzt: 
 
1. Das Dokument A3 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 25. Mai 2012 wird um 

folgende Blätter zu diesem Bescheid ergänzt: 
Blatt A 3-37  
Blatt A 3-38  
Blatt A 3-39  
Blatt A 3-40.  

 
2. Im Dokument A3 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 25. Mai 2012 wird Blatt A 0-04 

durch Blatt A 0-04 Ä zu diesem Bescheid ersetzt. 
 
3. Das Dokument B3,4 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 25. Mai 2012 wird um 

folgende Blätter zu diesem Bescheid ergänzt: 
 Blatt B-1-17 
 Blatt B-1-18 
 Blatt B-3-06 
 Blatt B-3-07. 
 
4. Im Dokument B3,4 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 25. Mai 2012 werden folgende 

Blätter durch Blätter zu diesem Bescheid ersetzt: 
 Blatt B 0-01 durch Blatt B 0-01 Ä, 
 Blatt B 0-03 durch Blatt B 0-03 Ä. 
 
 

Maja Tiemann 
Referatsleiterin  

Beglaubigt 

 

                                                           
3 Der Antragsteller/Hersteller hat das Dokument der zuständigen Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen und 

– soweit es für die Fremdüberwachung benötigt wird – den dafür zuständigen Stellen zur Verfügung zu stellen. 
4  Das Dokument B ist auch Bestandteil der Einbauanleitung. 


