
 

 

Z-6.20-1879  7. Juli 2017   
1. September 2019  

Lindner Aktiengesellschaft 

Bahnhofstraße 29 

94424 Arnstorf  

 

T 30-1-FSA "H/I" bzw. T 30-1-RS-FSA "H/I" bzw. 

T 30-2-FSA "L/M" bzw. T 30-2-RS-FSA "L/M"  

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.20-1879 vom 
21. Dezember 2015. 
Dieser Bescheid umfasst drei Seiten und zwei Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben 
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet 
werden.    
  

 

07.07.2017 III 31-1.6.20-22/17 

über die Änderung und Ergänzung der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

vom 21. Dezember 2015 
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Bescheid über die Änderung und Ergänzung der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  

Nr. Z-6.20-1879 Seite 2 von 3 | 7. Juli 2017 
 

 

Z15145.17 1.6.20-22/17 

I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt. 

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des 
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfü-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an 
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden 
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Über-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

   

el
ek

tro
ni

sc
he

 k
op

ie
 d

er
 a

bz
 d

es
 d

ib
t: 

 z
-6

.2
0-

18
79



Bescheid über die Änderung und Ergänzung der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  

Nr. Z-6.20-1879 Seite 3 von 3 | 7. Juli 2017 
 

 

Z15145.17 1.6.20-22/17 

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
geändert und ergänzt. 

 

Die Anlagen 4 und 5 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 21. Dezember 2015 werden 
ersetzt durch die Anlagen 4Ä und 5Ä dieses Bescheides. 

 

 

Maja Tiemann 
Referatsleiterin  

Beglaubigt 
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Bescheid vom 7. Juli 2017 über die Änderung und Ergänzung der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

Nr. Z-6.20-1879 vom 21. Dezember 2015 

 Z15134.17 1.6.20-22/17 

T 30-1-FSA "H/I" bzw. T 30-1-RS-FSA "H/I" bzw. 
T 30-2-FSA "L/M" bzw. T 30-2-RS-FSA "L/M" 
 
Wände und Bauteile 
 

 
 

Anlage 4Ä 

Die Eignung des Feuerschutzabschlusses nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Erfüllung der 
Anforderungen des Brandschutzes ist in Verbindung mit folgenden Wänden/Bauteilen nachgewiesen.1 Bei der Ver-
wendung sind die bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu beachten. 

Wände und Bauteile Mindestdicke 
[mm] 

Wände aus Mauerwerk nach DIN 1053-1
2
 mit Mauersteinen nach DIN EN 771-1

3
 bzw. -2

4
 mit 

Druckfestigkeiten mindestens der Druckfestigkeitsklasse 12 nach DIN 105-100
5
 bzw. DIN V 106

6
 

sowie mit Mörtel, mindestens der Mörtelgruppe I 
115 

Wände aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045-1
7
 oder DIN EN 1992-1-1

8
 in Verbindung mit 

DIN EN 1992-1-1/NA
9
 (Die Mindestbetonfestigkeitsklassen nach DIN 1045-1

7
, Tabelle 3, oder 

DIN EN 1992-1-1
8
, 4.2 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA

9
 und NDP zu E.1 (2) sind zu be-

achten.) 

100 

Wände aus Mauerwerk nach DIN 1053-1
2
 mit Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4

10
 mit 

Druckfestigkeiten mindestens der Festigkeitsklasse 4 nach DIN V 4165-100
11

 oder mit Porenbe-
ton-Wandplatten nach DIN 4166

12
 mindestens der Rohdichteklasse 0,55 bzw. nach allgemeiner 

bauaufsichtlicher Zulassung oder aus bewehrten Porenbetonplatten nach allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung mindestens der Festigkeitsklasse P4,4 sowie mit Mörtel mindestens der 
Mörtelgruppe II bzw. Dünnbettmörtel der Mörtelgruppe III 

 

175 

 

Die Eignung des Feuerschutzabschlusses nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung - jedoch nur bei 
Ausführung ohne Oberteil und/oder Seitenteil(e) - zur Erfüllung der Anforderungen des Brandschutzes ist in Verbin-
dung mit der Brandschutzverglasung "Lindner Typ F30-2" (Z-19.14-1260) nachgewiesen. Die Verbindung des Feu-
erschutzabschlusses mit der Brandschutzverglasung muss in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung für die 
jeweilige Brandschutzverglasung geregelt sein. 

Die Eignung des Feuerschutzabschlusses nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung - jedoch nur bei 
Ausführung ohne Oberteil und/oder Seitenteil(e) - zur Erfüllung der Anforderungen des Brandschutzes ist in Verbin-
dung mit der Brandschutzverglasung "PYRANOVA System 4 - F30" (Z-19.14-1234) nachgewiesen. Die seitliche 
Verbindung des Feuerschutzabschlusses mit der Brandschutzverglasung muss in der allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung für die jeweilige Brandschutzverglasung geregelt sein. 

 

  

 
 

 

1
 Angaben und Details sind in Dokument B hinterlegt und Bestandteil der Einbauanleitung.  

2
 DIN 1053-1:1996-11 Mauerwerk; Teil 1: Berechnung und Ausführung  

3 
DIN EN 771-1:2011-07 Festlegungen für Mauersteine - Teil 1: Mauerziegel 

4 
DIN EN 771-2:2011-07 Festlegungen für Mauersteine - Teil 2: Kalksandsteine 

5
  DIN 105-100:2012-01 Mauerziegel - Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften 

6
  DIN V 106:2005-10 Kalksandsteine mit besonderen Eigenschaften

  

7
 DIN 1045-1:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Teil 1: Bemessung und Konstruktion  

8 
DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: 

Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau; Deutsche Fassung EN 1992-1-1: 
2004 + AC 2010 

9
 DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion 

von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln 
für den Hochbau  

10
  DIN EN 771-4:2011-07 Festlegungen für Mauersteine – Teil 4: Porenbetonsteine 

11
  DIN V 4165-100:2005-10 Porenbetonsteine – Teil 100: Plansteine und Planelemente mit besonderen Eigenschaften 

12
  DIN 4166:1997-10 Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten  

13 
DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter 

Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile 
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Bescheid vom 7. Juli 2017 über die Änderung und Ergänzung der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

Nr. Z-6.20-1879 vom 21. Dezember 2015 

 Z15134.17 1.6.20-22/17 

T 30-1-FSA "H/I" bzw. T 30-1-RS-FSA "H/I" bzw. 
T 30-2-FSA "L/M" bzw. T 30-2-RS-FSA "L/M" 

Anlagenbeschreibung 

 
 

Anlage X 

T 30-1-FSA "H/I" bzw. T 30-1-RS-FSA "H/I" bzw. 
T 30-2-FSA "L/M" bzw. T 30-2-RS-FSA "L/M" 

Anlagenbeschreibung 

 
 

Anlage X 

T 30-1-FSA "H/I" bzw. T 30-1-RS-FSA "H/I" bzw. 
T 30-2-FSA "L/M" bzw. T 30-2-RS-FSA "L/M" 

Anlagenbeschreibung 

 
 

Anlage X 

T 30-1-FSA "H/I" bzw. T 30-1-RS-FSA "H/I" bzw. 
T 30-2-FSA "L/M" bzw. T 30-2-RS-FSA "L/M" 
 
Wände und Bauteile 
 

 
 

Anlage 5Ä 

 

 

Die Eignung des Feuerschutzabschlusses nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Erfüllung der 
Anforderungen des Brandschutzes ist in Verbindung mit folgenden Wänden/Bauteilen nachgewiesen.1 Bei der 
Verwendung sind die bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu beachten. 

Wände und Bauteile 
Mindestdicke 

[mm] 

Wände (Höhe ≤ 5m) - mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30, Benennung (Kurzbezeich-
nung) F 30-A - nach DIN 4102-413 Tabelle 48 aus Gipskarton-Feuerschutzplatten mit Rohrprofil 
und Riegel (U-Profil ≥ 40 x 49 x 40 x 2 mm) 

100 

Wände (Höhe ≤ 5m) in Ständerbauweise mit beidseitiger Beplankung (zweifach mit 12,5 mm 
Gipskarton-Feuerschutzplatten) und mit Rohrprofil und Riegel (mindestens U-Profil 
40x49x40x2mm) - Feuerwiderstandsklasse F 30 Benennung (Kurzbezeichnung) F 30-A - nachge-
wiesen durch allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse

1
  

- Nr. P-3956/1013-MPA BS   3.40.04-06 / 3.40.10 / 3.41.01-05 

      3.46.04-06  

- Nr. P-3310/563/07-MPA BS    W 112/113   

- Nr. P-SAC-02/III-681    SW 11-14 

- Nr. P-3025/3165-MPA BS       

- Nr. P-3107/6439-MPA BS     

- Nr. P-3900/5880-MPA BS    

100 

Wände (Höhe ≤ 5m) in Ständerbauweise mit beidseitiger Beplankung - Feuerwiderstandsklasse 
F 30  Benennung (Kurzbezeichnung) F 30-A - nachgewiesen durch allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassungen1  

- Nr. Z-19.32-2152  

- Nr. Z-19.32-2147    

100 

Wände (Höhe ≤ 5m) - mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30, Benennung (Kurzbezeich-
nung) F 30-A - nachgewiesen durch allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

1 

- Nr. P-3183/4729-MPA BS   "LVT F30" 

89 

bekleidete Stahlstützen und/oder -träger mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 60 - Benennung (Kurzbezeich-
nung) F 60-A - nach DIN 4102-413 

bekleidete Holzstützen und/oder -träger mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 60 - Benennung (Kurzbezeich-
nung) F 60-B - nach DIN 4102-413 

bekleidete Stahlstützen und/oder -träger mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 60  Benennung (Kurzbezeich-
nung) F 60-A - nachgewiesen durch allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse

1
  

- Nr. P-3175/4649-MPA BS   

- Nr. P-3067/071/12-MPA BS     

- Nr. P-3408/479/14-MPA BS    

- Nr. P-3186/4559-MPA BS    

- Nr. P-3698/6989-MPA BS     
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