
 

 
  

 
24.08.2020 III 72-1.6.20-65/20 

über die Ergänzung der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/ 
allgemeinen Bauartgenehmigung 
vom 9. Oktober 2019 
 

 

Z-6.20-1977  24. August 2020   
2. November 2022  

WESTAG & GETALIT AG 
Hellweg 15 
33378 Rheda-Wiedenbrück 
 
 
  

 
  

T 30-1-FSA "43" bzw. T 30-1-RS-FSA "43" bzw. 
T 30-2-FSA "43" bzw. T 30-2-RS-FSA "43"  

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine 
Bauartgenehmigung Nr. Z-6.20-1977 vom 9. Oktober 2019. 
Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben 
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur 
zusammen mit dieser verwendet werden.   
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II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartge-
nehmigung werden wie folgt geändert und ergänzt: 
 
1. Abschnitt 2.1.3, erster Satz der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartge-

nehmigung vom 9. Oktober 2019 wird wie folgt geändert: 
 
Die Rauchdichtheit wurde nach DIN 18095-21 in Verbindung mit DIN 18095-12 (unter Berücksichti-
gung von Ergebnissen aus Prüfungen nach DIN EN 1634-33) bestimmt.4 

 
2. Die Anlage 1 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung vom 

9. Oktober 2019 wird durch die Anlage 1Ä zu diesem Bescheid ersetzt. 
 

3. Im Dokument A3 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung 
vom 9. Oktober 2019 werden folgende Blätter durch Blätter zu diesem Bescheid ersetzt: 
 
Blatt-Nr.: 7  durch Blatt-Nr.: 7Ä 
Blatt-Nr.: 8Ä durch Blatt-Nr.: 8Ä1 
Blatt-Nr.: 9Ä durch Blatt-Nr.: 9Ä1 
Blatt-Nr.: 10.1 durch Blatt-Nr.: 10.1Ä  

 
4. Im Dokument B3,4 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung 

vom 9. Oktober 2019 wird Blatt 2Ä1 durch Blatt 2Ä2 zu diesem Bescheid ersetzt. 
 
 
Christina Pritzkow Beglaubigt 
Referatsleiterin 

 
1  DIN 18095-2:1999-06 Rauchschutzabschlüsse –Teil 2: Bauartprüfung der Dauerfunktionstüchtigkeit und 

Dichtheit 
2  DIN 18095-1:1988-10 Türen; Rauchschutztüren; Begriffe und Anforderungen 
3  DIN EN 1634-3:2002-02 Feuerwiderstandsprüfungen für Tür- und Abschlusseinrichtungen; Teil 3: Rauch- 

schutzabschlüsse 
4  Gutachten, die eine Übereinstimmung mit den gemäß Prüfnormen zu erwartenden Ergebnissen bescheinigen, 

wurden für die Bewertung der Eigenschaften des Feuerschutzabschlusses ebenfalls berücksichtigt. 
3   Der Antragsteller/Hersteller hat das Dokument der zuständigen Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen 

und - soweit es für die Fremdüberwachung benötigt wird - den dafür zuständigen Stellen zur Verfügung zu stellen. 
4  Das Dokument B ist auch Bestandteil der Einbauanleitung. 
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T 30-1-FSA "43" bzw. T 30-1-RS-FSA "43" bzw. 
T 30-2-FSA "43" bzw. T 30-2-RS-FSA "43" 

Ansicht 

 
 

Anlage 1Ä 
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