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ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH 
Bildstockstraße 20 
72458 Albstadt  

 
  

Gerätekombinationen (Auslösevorrichtung mit Rauchmelder und Energieversorgung) 
 "RZ 100", G-FMS" und "G-CO-FMS" für Feststellanlagen  

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und verlängert die 
Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-6.510-2347 vom 27. August 2018. 
Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.    
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II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
geändert und ergänzt: 
 
Mit Bezugnahme auf Abschnitt 2.1 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 27. August 2018 
wurden hinsichtlich der den Zulassungsprüfungen zugrundeliegenden Gerätekombination Änderungen 
vorgenommen. 
 
 
Christina Pritzkow Beglaubigt 
Referatsleiterin  Lautenbach 
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